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Auswertung der Prüfergebnisse 
mit Anlagen zur Vorlage beim Wasserwirtschaftsamt 

im Rahmen des EÜV-Jahresberichts 

Die Untersuchungen auf die chemischen Parameter der Anlage 2 TrinkwV ergeben -

soweit untersucht - keinen Grund zur Beanstandung. 

Auch bei den Indikatorparametern (Anlage 3 TrinkwV) sind - soweit untersucht - die 

Grenzwerte eingehalten. 

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden, 

sind an und für sich erfüllt. Da die Basekapazität bis pH 8,2 größer als 0,2 mmol/I ist, 

darf jedoch nach § 17 Absatz 3 TrinkwV in Verbindung mit der Bewertungsgrundlage für 

metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamts vom März 

2017 (Metall-Bewertungsgrundlage des UBA) schmelztauchverzinkter Stahl (bei Neuin

stallationen) ohne Einzelfallprüfung nach DIN EN 15664 Teil 1 nicht mehr verwendet 

werden. Im Warmwasserbereich wird im Übrigen generell - d. h. unabhängig vom 

Chemismus - von der Verwendung verzinkten Stahls abgeraten (Metali

Bewertungsgrundlage des UBA). Da die Leitfähigkeit (bei 20°C) meistens größer als 

500 �S/cm ist, kann darüber hinaus die Korrosionswahrscheinlichkeit bei Edelstahlplat

tenwärmetauschern, die mit Kupfer hartgelötet sind, erhöht sein. 

Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei. 
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